EMI-TUV

TANUSITVANY/CERTIFICATE

No.: C-415222-2 Date: Budapest, 01/10/2013

Termék neve/Name of product:  Szilard tizelés( helyiségfiitd /
Roomheaters fired by solid fuel

A termék tipusa, azonosité adatai/Type and identification data of product:
PanTech EVO 2D device family: EVO68, EVO80, EVO110
Névleges teljesitmény: 14,- 17 - 21 kW

Gyarté/Producer:  TECHNICAL Tiizeléstechnikai Kft.Magyarorszag / Hungary
Megbiz6/Applicant TECHNICAL Tiizeléstechnikai Kft. H-1103 Budapest, Kéér utca 16.

Az EMI-TUV SUD Kft. a termékre vonatkozoan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V.
Melleklet 3. rendszer szerinti terméktipus meghatarozasat, tipusvizsgalatat. Ennek alapjan
megallapitia, hogy a megbizé altal benyujtott mintdval megegyezé termék az alabbi
szabvanynak

megfelel.

EMI-TUV SUD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure
according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3" system.
This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant
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with the following legal standard.

o

Alkalmazott szabvanyok / Harmonized Standards: EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
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Ervényes / Valid until: 01/10/2016

Dr. Madaras ; or

ugyvezetd igazgato
CEO

Jelen tanusitvanyt a R-415222-2 szamu tipusvizsgalati jelentés aldpjéan allitottuk ki és igazolja a CE jel feltiintetésnek
jogosagat./This certificate issued under the EC type testing report number of R-415222-2 and prove the right of the
affixing of CE marking.

A megbizé koteles értesiteni a megbizottat a termékre vonatkozé minden tervezett vagy bekévetkezett valtozasrol./
The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbizé koteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet Ill. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to
conduct |1l of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

EMI-TUV SUD Kft. / EMI-TOV SUD Ltd ~ H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.  Tel: +36 1210-9570  Fax: +36 1 314-3820
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EK PRUFBERICHT
EK TIPUSVIZSGALATI JELENTES

Tobb biztonsag
Nagyobb érték

BENANNTE STELLE (KENNUMMER: 1417)

BEJELENTETT SZERVEZET ( Regisztraciés szam: 1417 )
KERMI Department

Bud d
Auftraggeber: TECHNICAL Tiizeléstechnikai Kft. & ::e:zz s
Megbizo: H-1103 Budapest, Kéér utca 16. E :

Date 2013.09.24
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Datum des Auftrages: 17. 06. 2013.

Megbizas kelte

Auftrag: Verordnung 305/2011/EU: V. Anhang 3 System b. punkte
Prifung nach EN 13229: 2001/A2:2004/AC:2007

Megbizas targya: 305/2011/ EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer b. pontja

és MSZ EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 szerinti vizsgéalat

Anlieferung des Priifmusters:
Minta beérkezésének kelte: 08. 07. 2013.

Zeitdauer der Durchfiihrung der Priifungen:
Vizsgalat végzésének ideje: 05. 08 — 30. 08. 2013.

Fachdirektorin:

Osztalyvezeto:
Produktspezialist: N\
Szakérto: Jozsef Nagy

1.melléklet — Anlage 1: A - F: Kandallé szerkezei rajz / Kaminofen Technische Zeichnung
2. melléklet — Anlage 2: Adattabla minta / Typenschild
3. melléklet — Anlage 3: Foté / Foto

Anmerkung: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das vorgelegte Prafmuster.
Der Priifbericht darf nur in den vollen Umfang kopiert werden, zur Ausschreibung ist die schriftliche Genehmigung des Ausfertigers nétig.

Tax nr.: HU 10687105 Phone: +36/1 210 9570 EMI-TOV SUD Kft

Bank: UniCredit Bank Hungary Zri. Managing Director Fax  +36/1 314 3620 TUV SUD Group

10918001-00000068-72970010 Gabor Madaras M.Sc. %W KERMI Department
TUV H-1043 Budapest

Dugonics u. 11..
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Kurzbeschreibung des gepriiften Familie (Die wichtigsten technischen Daten)
A vizsgalt csalad révid leirasa (F6bb miiszaki adatai)

Miiszaki adatok PanTech
Tibus Mérték- | EVO68 | EVO80 |EVO110
P egység 2D 2D 2D
Névleges teljesitmény kW 14 17 21
Fu.stg'az homgrseklet névleges °c 270-300 | 270-300 | 270-310
teljesitménynél
Hatasfok névieges
teljesitményen % 80,1 80,1 80,1
CO emisszié MSZ EN 13229 o
SZERt Yo 0,10 0,10 0,10
Flstgaz tomegarama névleges
teljesitménynél gls (= 18 <
Befoglalo méretek
Mélység mm 610 610 610
Szélesség mm 680 800 1100
Magassag mm 1120 1120 1170
Tlztér ajtdé mérete:
Szélesség mm 640 760 1060
Magasséag mm 465 465 515
Tlztér sulya (6ntvény sly) kg 180 203 283
Szell6zéracsok ajanlott mérete cm? 420 510 630
Flstcsé @ mm 200
Egéstermék (ényleges i 187
kilepb atmeérdje
. . Pa 12,0-19,0
Sziikséges kéményhuzat Har 0.12-0.19
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Anforderung fiir Osterreich nach 15a B-VG (auf 13% O,)
Elbirés az Ausztriai norma szerint (15a B-VG) (13% Oz-re vonatkoztatva)

Emissionen | Grenzwert Gemessener Wert / Mért érték Erflllt Brennstoffe
Emisszi6 Hatarérték | Nennwérmeleistung | Schwachlast | megfelel |  Fiitbanyag
Névleges teljesitmény | Kis teljesitmény
CO-Gehalt <1100 796 961 jal
CO-tartalom mg/MJ = s igen
NOx-Gehalt <150 89 jal
NOx-tartalom <100 - igen Scheitholz (oben)/
mg/MJ Braunkohlebriketts
CnHm-Gehalt <50 37 42 jal (unten)
CnHm-tartalom <80 - - igen
mg/MJ
Staubgehalt <60/35* 24 jal
Portartalom <50/35* E igen Hasabfa (felil) /
mg/MJ Barnaszén brikett
Wirkungsgrad 280 % 80,1 80,0 jal (alul)
Hatésfok 278 % . - igen
Leistung kW 211 10,6 jal
Teljesitmény = o igen

*geplant ab 2015; érvényes 2015-161
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Emissionsmessungen
Emisszios értékek
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Emissionen Grenzwert | Bezugssauerstoffgehalt | Gemesst Erflllt Brennstoffe
Emisszio Hatarérték | Vonatkoztatasi O, tart. | Mért érték | megfelel Flatéanyag
Derzeitige Anforderung fur DIN plus
Eloiras a DIN plus szerint
CO-Gehalt <1500 1240/ jal
CO-tartalom mg/Nm’® - igen
NOx-Gehalt <200 139/ jal
NOx-tartalom mg/Nm® 13 % - igen Scheitholz /
CnHm-Gehalt <120 57/ jal Haséabfa /
CnHm-tartalom mg/Nm?® - igen
Staubgehalt <75 38/ jal Braunkohlebriketts
Portartalom mg/Nm® = igen Barnaszén brikett
Wirkungsgrad 275 80,1/ jal
Hatasfok % - igen
Derzeitige Anforderung fir Miinchen und Regensburg
El6iras a Miincheni és a Régensburgi norma szerint
CO-Gehalt <1500 1240/ jal Scheitholz /
CO-tartalom mg/Nm?® - igen Braunkohlebriketts
NOx-Gehalt <200 139/ jal Hasabfa /
NOx-tartalom mg/Nm?* 13 % - igen Barnaszén brikett
Staubgehalt <75 38 jal Scheitholz
Portartalom mg/Nm® igen Hasébfa
NOx Anforderung nur fir Minchen! / Az NOx el6iras csak Minchenre érvényes!
Zukiinftige Anforderung fiir Deutschland 1.BImSchV 2.Stufe (geplant ab 2015)
Jovébeni elbiras Németorszagban a 2.1épcsé szerint (érvényes 2015-6)
CO-Gehalt <1250 1240/ jal Scheitholz/
CO-tartalom mg/Nm?® 13% - igen Braunkohlebriketts
Staubgehalt <40 38/ jal
Portartalom mg/Nm?® - igen Hasabfa /
Wirkungsgrad 273 80,1/ jal Barnaszén brikett
Hatasfok % - igen






